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Syftet med detta arbete är att ta fram kostnader för energibesparande fasadrenoveringar 
i flervåningshus. Den undersökta fastighetens totala energianvändning och väggarnas 
U-värden uppskattades med simuleringsprogrammet IDA ICE. I det här arbetet presen-
teras även olika fasadrenoveringar av företaget Weber och en jämförelse av kostnader 
med ett tyskt isoleringsmaterial vid namn Aerobran framtaget av företaget Proceram 
Group, det här materialet jämförs med mineralullsbaserade fasadsystem från den 
världsledande byggmaterialtillverkaren Weber. På grund av klimatförändringen är det 
viktigt att göra fastigheter mer energieffektiva och konstant försöka hitta nya lösningar 
för att få produkter mer energieffektiva. Det visar sig att Aerobran sparar märkbara 
mängder energi, men inte lika mycket som förväntades. Kostnaderna för fastigheter 
byggda efter 1960-talet var högre än förväntat. Det visade sig att kostnaderna för att 
sanera fasaderna på fastigheter före 1960-talet var märkbart billigare än vad man hade 
förväntat sig. Det som även var positivt med saneringar gjorda på fastigheter före 1960-
talet, var att man sparar på fastighetens arkitektur eftersom man inte är tvungen att an-
vända sig av lika tjocka lager isoleringsmaterial om man använder sig av materialet 
Aerobran. 
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Abstract:  
The purpose with this work is to gather expenses for energy saving with facade 
decontamination in multi-story buildings. The total energy of the investigated prop-
erty was valued with simulation program called IDA ICE. It’s also presented in this 
work different facade contaminations by company Weber and a comparison of 
expenses with a German insulating material called Aerobran. Because of the cli-
mate change it’s important to make property more energy efficient. 
It shows that Aerobran saves noticeable amount of energy, but not as much as 
expected. The expenses for property built after 1960s was higher than expected. 
The cost of multi-story buildings built after the 1960s was higher than expected. It 
turned out that the costs of contaminating the facades of real estate before the 
1960s were noticeably cheaper than expected. What was also positive about the 
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Figur 1 Ytterväggskonstruktion från 1960-talet. 
 
Figur 2 Simuleringsdata för ytterväggskonstruktion. 
 
Figur 3 Ytterväggskonstruktion från 1960-talet där man applicerat 3 centi-
meter Aerobran utifrån. 
 
Figur 4 Simuleringsdata för ytterväggskonstruktion. 
 
Figur 5 De olika skikten vid applicering av Aerobran. 
 
Figur 6 De olika skikten vid applicering av Webers fasadsystem. 
 
Figur 7 De olika skikten vid applicering av Branelit. 
 
Figur 8 Fastigheten som använts i simuleringen. 
 
Figur 9 Bild på fastigheten som sanerades med Aerobran i Berlin 2017. 
 





Energieffektivisering: Energieffektivisering betyder att man försöker effektivi-
sera den energiomvandling man redan för tillfället har, antingen genom att minska 
användningen eller att få mera nytta av den nuvarande energianvändningen. På 
detta vis kan man få en större tillgång till energi i samhället utan att behöva utöka 
produktionen. (ABB, u.å.) 
 
Växthusgas: Är gaser som kan vara både naturliga eller konstgjorda. Dessa ga-
ser utgör grunden till växthuseffekten. På grund av att växthusgaserna absorbe-
rar solljuset, kan inte värmen stråla ut i rymden som infraröd strålning. CO2 och 
CH4 förstärker mest växthuseffekten. (Miljöportalen, 2010) 
 
Adaptivisolering: Adaptiv isolering är när man vill minska byggnadens energi-
användning medan man vill förbättra inomhusmiljön. Man justerar isolerings-
mängden enligt behovet, det vill säga enligt uppmätta värden. (Favoino & 
Overend, 2017)  
 
Simulering: Då ett program gör en modellering av verkliga eller tänkta händelser 
för att få fram ett svar. Vilket kan vara till exempel hur mycket energiförbrukning 
en fastighet har per år baserat på väderleksdata. (Sandblad,B. u.å.) 
 
Fasad: En fasad är en term för en sida på en byggnad. För att en vägg på en 
byggnad ska få kallas fasad måste den vara synlig. Detta betyder att om väggen 





Jag vill tacka Maximillian T. Sanner från Proceram Group som hjälpt mig med 
information om produkten Aerobran. Vill även tacka Mikael Paronen för möjlig-
heten att skriva om det här samt för god handledning. 
 
Examensarbetet har för mig bestått av en stor del arbetstimmar men mycket lä-
rorikt. Före detta arbete har jag inte haft något med fasadrenoveringar att göra, 




På grund av en klimatförändring i världen har vi haft en medeltemperaturökning 
på 1,1 grader Celsius sedan slutet på 1990-talet. Om ingenting görs åt medel-
temperaturökningen, kommer den att öka till 1,5 C år 2030. Det kommer att re-
sultera i att polarisarna smälter och havsnivån i världen ökar drastiskt. På grund 
av det som håller på att ske har EU ändrat sin energipolitik där de har lagt upp 
mål för år 2020, 2030 och 2050. I dessa mål finns det krav på att minska koldiox-
idutsläppen och öka användningen av förnybara energikällor samt att göra 
Europa mer energieffektivt. (Gouardéres, F., McWatt, V. & Fleuret, L., 2018) 
 
På grund av att EU har ändrat sin energipolitik behöver vi som medlemsstat 
också implementera EU:s energipolitik. I det här arbetet kommer man att ta fram 
hur mycket energi man sparar genom att applicera det här isoleringsmaterialet 
vid en sanering av ett höghus, och sedan jämföra kostnaderna för materialet av 
Aerobran och vanlig fasadrenovering. Jag har valt detta material eftersom det har 
en låg värmeledningsförmåga som ligger på endast 0,028 W/m2K, om man jämför 
med till exempel mineralull vars värmeledningsförmåga ligger på 0,037 W/m2K. 
På grund av att det här materialet har en låg värmeledningsförmåga behövs mi-
nimala tjocklekar, med det menas att slutresultatet inte kräver en ändring i arki-
tekturen. Målet med detta arbete är att undersöka hur mycket energi man kan 
spara med olika isoleringsmaterial Eftersom saneringar av fasaderna är ett måste 
så kommer energiinbesparingarna vara en fördel. Jag kommer även att gå ige-
nom olika ytterväggskonstruktioner som användes under 1900-talet, med de här 
konstruktionerna kommer jag att presentera hur mycket tilläggsisolering som be-
hövs för att uppnå dagens krav enligt byggnadsbestämmelserna C3 med fokus 





I det här kapitlet undersöks olika konstruktioner av ytterväggar som användes 
under 1900-talet. Med hjälp av dessa konstruktioner kommer jag att kunna be-
stämma hur mycket material som går åt vid en sanering för att uppnå dagens 
byggnadskrav enligt Finlands byggnadsbestämmelsesamling. 
2.1 Bestämmelser om fasadrenoveringar 
Man bör renovera fasaderna med cirka 30–40 års mellanrum. Det här varierar 
beroende på om fasaden utsatts för mycket fukt, i så fall kan man behöva sanera 
fasaderna tidigare. Syd- och västfasader är mest utsatta för fukt från regnet, detta 
betyder att dessa fasader kan fuktskadas och behöva saneras i ett tidigare skede. 
 
Enligt Finlands byggnadsbestämmelsesamling C3 byggnadens värmeisolerings 
föreskrifter 2012 ska en yttervägg som gränsar till det fria eller ett ouppvärmt ut-
rymme bör ha ett U-värde på minst 0.17 W/m2K.  
 
2.2 Ytterväggskonstruktioner 
I det här kapitlet kommer jag att presentera traditionella ytterväggskonstruktioner 
från följande åratal, 1920-talet, 1940-talet, 1950-talet, 1960-talet samt 1970-talet. 
Det som även framkommer i det här kapitlet är U-värdet för ytterväggskonstrukt-
ionerna för de respektive årtalen. 
1920-tals konstruktion 
På 20-talet bestod stommen för konstruktionen av natursten. Ytterväggskon-
struktionen bestod av två och en halv sten tegel. Det skulle innebära ett U-värde 
på cirka 1 W/m2K. (, u.å., s.38)  
1940-tals konstruktion 
På 1940-talet bestod stommen för konstruktionen av en grundmur samt betong-
platta. Ytterväggarna på 1940-talet bestod 240 mm tegelsten, denna konstruktion 
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På 1950-talet bestod stommen för konstruktionerna av betong som grundplatta. 
Ytterväggarna bestod på den här tiden av en och en halv gång tegel, vilket gav 
ett U-värde för ytterväggarna på 0,7 W/m2K. (Energiatodistus opas liite, u.å., s. 
39) 
 
1960-tals konstruktion  
På 1960-talet byggde man stommen av armerad betong. Ytterväggarna bestod 
av rappning, en halv sten tegel, 75 mm stenull och en fjärdedels tegel. Denna 
ytterväggs konstruktion gav ett U-värde på 0,42 W/m2K. I slutet av 1960-talet 
började man bygga på samma sätt som presenteras under 1970-tals konstrukt-
ioner. (Finlex, 2012)  (Energiatodistus opas liite, u.å., s. 43) 
 
1970-tals konstruktion 
På 1970-talet bestod stommen av konstruktionerna av betong som grundplatta. 
Ett höghus byggt 1970 hade en ytterväggs konstruktion som bestod av 70 mm 
betong, stenull 75 mm och 50 mm betong. Denna konstruktion ger ett U-värde 
för ytterväggarna på 0,48 W/m2K. (Finlex, 2012) (Energiatodistus opas liite, u.å., 
s. 47) 
 
En annan modell av ytterväggar som man även byggde på 1970 talet var, 50-
70mm betong, mineralull 90 mm och betong 70–150 mm. Denna konstruktion 
gav ett U-värde för ytterväggarna på 0,41 W/m2K. I slutet av 1970-talet hade man 
en annorlunda konstruktion på ytterväggarna än tidigare. Då bestod konstrukt-
ionen av betong 60 mm, mineralull 120 mm och betong 70 mm. Denna konstrukt-
ion gav ytterväggarna ett U-värde på 0.32 W/m2K. (Finlex, 2012) (Energiatodistus 
opas liite, u.å., s. 47) 
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3 EU:S KLIMATPOLITIK 
EU har en energipolitik som är att främja utvecklingen för nya energikällor samt 
utvecklingen av nuvarande förnybara energikällor. På så sätt försöker man uppnå 
klimatmålen och integrera dem på den inre marknaden. År 1997 hade EU som 
mål att 12 procent av energiförbrukningen, samt 22,1 procent av elförbrukningen 
skulle täckas av förnybara energikällor senast vid år 2010. Europeiska rådet be-
slöt år 2007 att man behöver öka energieffektivitet inom europeiska unionen, för 
att ha möjlighet att uppnå sitt mål till 2020. Målet är att 20 procent av Europeiska 
unionens energianvändning ska komma från förnybara energiformer. Genom att 
göra EU energieffektivt och koldioxidsnålt kommer man att stärka ekonomin, vil-
ket leder till att man kommer att skapa arbete och bidra till konkurrenskraften. 
(Gouardéres, McWatt & Fleuret, 2018) 
 
3.1 EU:s energi- och klimatmål 
EU har egna energi- och klimatmål som ställer krav på hur mycket man ska 
minska växthusgasutsläpp. Utöver detta finns det även krav på hur stor del av 
energiförbrukningen som ska komma från förnybara energikällor vid de respek-
tive årtalen 2020, 2030, 2050, samt hur mycket bättre energieffektivitet unionen 
ska ha. (Europeiska kommissionen, u.å.) EU har lagt upp målen enligt följande:  
 
Europeiska unionen har som mål att år 2020: 
• Minska växthusgasutsläppen med 20 procent jämfört med år 1990. 
• Använda sig av 20 procent förnybara energikällor, det vill säga att år 2020 
ska 20 procent av europeiska unionens energikonsumtion komma från för-
nybara energikällor. 
• 20 procent bättre energieffektivitet. 
 
Europeiska unionen har som mål att år 2030: 
• Minska växthusgasutsläpp med 40 procent jämfört med år 1990 
• Använda sig av minst 27 procent förnybara energikällor. 
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• 30 procent bättre energieffektivitet 
• Få en sammankoppling mellan elnäten, detta betyder att man vill att 15 
procent av elen som produceras i EU kan transporteras mellan de olika 
EU-länderna. 
 
Europeiska unionen har som mål att till år 2050 minska växthusgasutsläppen 
med 80–95 procent jämfört med år 1990. 
 
(Europeiska kommissionen, u.å.) 
 
3.2 Vad innebär detta för Finland 
Jord- och skogsministeriet i Finland har gjort upp en nationell plan för anpassning 
till klimatförändringen 2020. Målet med denna nationella plan är att det finländska 
samhället ska kunna hantera risker samt anpassa sig till klimatförändringen. Ge-
nom anpassningsplanen verkställs EU-strategin för klimatanpassning på nation-
ell nivå. Det här betyder att man måste förbereda sig för de oundvikliga konse-
kvenserna som förekommer när klimatet blir varmare. I den finska klimatlagen 
kommer det fram att Finland har som mål att minska växthusgasutsläppen med 
80 procent till år 2050, lagen trädde i kraft 5 juni 2014. (Miljöministeriet, 2016) 




4 ISOLERINGSMATERIAL OCH TILLVERKARE 
I det här kapitlet presenteras ett tyskt företag och deras isoleringsmaterial som 
används till största del vid saneringar av fasader. Av dessa två material kommer 
jag senare att göra en energisimulering för att uppskatta hur mycket energi man 
kan spara genom att använda det här företagets isoleringsmaterial. Jag kommer 
även att presentera några referensprojekt där det redan har använts isolerings-
materialet vid sanering av fasader. 
 
4.1 Om Proeceram group 
Proceram group är ett företag som utvecklar nya produkter samt olika system 
inom värmeisolering, funktionella byggnadsfärger samt brandskydd. Företagets 
huvudkontor ligger i Düsseldorf. Proceram group har ett samarbete med Fraun-
hofen Institu UMISCHT som hjälper till med forskning inom dessa områden. Fö-
retaget är ett av de snabbaste växande företagen i Tyskland, där de ligger i topp 
25 enligt en undersökning gjord av FOCUS. Företaget lägger stor vikt på att pro-
dukterna är miljövänliga. (Proceram Group, 2018)  
4.2 Isoleringsmaterial 
4.2.1 Aerobran 
Aerobran är utvecklat för att få ett snabbt och effektivt renoverande av byggna-
ders fasader. Denna produkt har en värmeledningsförmåga på 0,028 W/m2K. 
Aerobran är ett fogfritt isoleringsskikt, vilket betyder att det förhindrar att köldbryg-
gor uppstår. Aerobran är ett icke brandfarligt material som har en brandklassifi-
cering som är A2, vilket är den näst högsta kravnivån enligt den europeiska 
brandklassifikationen. Det betyder att den klassas som ett obrännbart material 
enligt den europeisk brandklassningen. Aerobran har en maximal tjocklek på 150 
mm och den minsta skikttjockleken är 30 mm. Aerobran släpper även igenom fukt 
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i form av ånga, vilket gör att det inte finns risk för fuktskada efter installation. 
Aerobranisolering tillverkas av Aerogel som är ett material med mycket låg den-
sitet. Endast en till femton procent av dess volym är av fast material, resten är 
fyllt med den omgivande gasen. (Proceram Group Aerobran, 2018) (Research 
Insitutes of Sweden, u.å.) 
 
 
Figur 5, olika skikt vid applicering av Aerobran. 
1. Murverk  
2. Fastsättningsnät 
3. FIXIT 222 
4. Stabilisator 
5. FIXIT 223 förstärkande murbruk med armeringsduk 
6. Primer 
7. FKX-ytbehandling 
8. BASIC T1 speciell primer 
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9. Slutbeläggning med CLEAN PROTECT eller HYBRID OUTSIDE. 
 
4.2.2 Branelit 
Branelit är ett värmeisoleringsgips som har en mycket hög värmebeständighet. 
Det här material är inte brännbart och har en brandklassificering som är A1 enligt 
den europeiska brandklassifikationen. A1 är den högsta kravnivån, vilket betyder 
att det är värmebeständigt upp till 1200 grader Celsius. Materialet har en värme-
ledningsförmåga på 0,055 W/mK-0,077 W/m2K. De små tjocklekarna gör det möj-
ligt att behålla byggnadens arkitektur. Branelit kan appliceras på alla typer av 
murverk i gamla samt nya byggnader, man kan även applicera materialet på be-
handlade stål och metallytor. I arbetet kommer jag endast att presentera isole-
ringsmaterialet Aeorban. Appliceringen av isoleringsmaterialet Branelit sker på 





Figur 7, olika skikt vid applicering av Branelit 
1. Murverk  
2. Fastsättningsnät 
3. Branelit värmeisoleringsgips 
4. Förstärkningsnät 4x4 mm 
5. Primer 
6. FKX-ytbehandling 
7. BASIC T1 speciell primer 
8. Slutbeläggning med CLEAN PROTECT eller HYBRID OUTSIDE 
 
4.3 Referensprojekt 
I Tyskland har man under år 2017 belagt mer än 250 000 m2 fasader med adaptiv 
isolering, leverantören av detta material har varit CEREBRAN.  
• Bostadsområde i Berlin 2017 
4 bostadshus på cirka 2000 kvadratmeter, husen är byggda på 1960 talet. 
Alla hus är fyra våningar. Sammanlagt 144 bostäder. I det här projekt an-






Figur 9, Bild på fastigheten som sanerades i Berlin 2017 med Aerobran. 
 
Berlin Schönefeld en av de sista byggnaderna från GDR tiden. Renoverat 
fasadområde cirka 3100 kvadratmeter. I det här projekt använde man sig 
av 6 centimeter Aerobran som applicerades på den nuvarande fasaden. 
(Proceram Group, 2018)  
  




Företaget grundades år 1920 i Frankrike där de gjorde kalk och gips för fasader 
i sina fabriker i Paris. År 1996 går Weber med i Saint-Gobain och fick namnet 
Saint-Gobain Weber. Företaget producerar produkter och lösningar av säkra 
komponenter, och är en världsledande tillverkare inom torrbruk samt ett komplett 
urval av isolerade fasadsystem som ska begränsa energikonsumtionen. Till We-
bers produkter hör allt från avancerade golv-, fasad- och murbruk till maskinsy-
stem. Weber har en industriell process som har låg energi- och vattenförbrukning, 
eftersom företaget har miljön i fokus.  (Weber, 2018)  
I det här arbetet presenteras två olika fasadsystem av företaget Weber, MonoRoc 
samt Serpomin fasadsystems lösningar. Det här på grund av att de är de vanlig-
aste fasadsystemen vid en sanering av fasader. I arbetet presenteras kostna-
derna för tre olika versioner av MonoRoc, 50 mm, 100 mm och 200 mm isolering. 
Det presenteras även en version av Serpomin 200 mm isolering. Serpomin är ett 
fasadsystem som består av fiberarmerad mineralisk puts som även armeras med 
glasfibernät. MonoRoc är ett tjockrappningsfasadsystem, som har speciellt upp-
märksammat rappningens skyddande effekt. (Weber, MonoRoc eristerappaus, 




Figur 6, skiktbild vid applicering av webers fasadsystem. 
 
Nedan är en förklaring på de olika skikten. 
 
1. Mineralull samma konstruktion för Serpomin som MonoRoc. Denna tjock-
lek varierar beroende på hur mycket mineralull man använder sig av. Om 
man använder sig av 100 mm mineralull kommer denna tjocklek att vara 
100 mm. 
2. Fastsättningsanordning. Weber EE fastsättningar 
3. Webers stålnät Tjocklek 4 mm 
4. Webervetonit 414. Tjocklek 5–30 mm 
5. Webervetonit SilcoMaali. Tjocklek 0,2–0,5 mm. 




I det här kapitlet presenteras 4 olika versioner för fasadrenoveringar av företaget 
Weber, vilka kostnader de olika versioner har samt en jämförelse vad det kostar 
om man applicerar Procerams produkter. I de här kostnaderna ingår inte löneut-
gifter samt kostnader för att riva den nuvarande ytterväggen. I kostnaderna ingår 
endast hur många kvadratmeter man har möjlighet att göra på en arbetsdag. Jag 
har valt att räkna en arbetsdag som 8 timmar, samt att en arbetsvecka består av 
5 dagar. I resultatkapitlet presenteras kostnaderna för rivningsarbetet samt en 
jämförelse av de olika materialen. Där upptas även de slutliga beräkningarna för 
att få en förståelse över kostnaderna. 
 
5.1 Kostnader för applicering av Aerobran 
Kostnaden för materialet Aerobran vid en renovering är 94,60 € per kvadratmeter 
för 3 centimeter Aerobran. Varje centimeter efter detta kostar 50 € per kvadrat-
meter till. Kostnaden för applicering av Aerobran på fastigheten som presenteras 
i kapitel 6 är 269,69 € per kvadratmeter. Eftersom det behövs en tjocklek på 6,5 
centimeter med Aerobran för att minska U-värdet med 50 procent. Det här bety-
der att fastigheten som presenteras i kapitel 6 kommer ha en kostnad på 191 797 
€. Fastigheten har fasader på 713 kvadratmeter. Det som ingår i den här kostna-
den är målning av fasader. Det tar ungefär 60 minuter att lägga en yta på två 
kvadratmeter. Arbetstiden kommer att vara ungefär 356 timmar. I den här kost-
naden saknas ännu arbetsställningar för fasaderna. Kostnaderna för ställning-
arna är cirka 2,40 € per kvadratmeter per månad. Det här skulle bli en kostnad 
på 1874,40€ per månad eftersom den totala fasadarean är 781 kvadratmeter när 
man räknar med fönster. (Lindberg, Kivimäki & Lahtinen, 2017) 
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5.2 Kostnader för applicering av fasadsystem från We-
ber 
Vanlig tjockrappning med tegelunderlag kostar 26,40 € per kvadratmeter. Denna 
kostnad kommer till på alla Webers fasadsaneringar. Det kommer även ett tillägg 
på 5 procent för material som går till spillo. (Lindberg, Kivimäki & Lahtinen, 2017)  
5.2.1 Weber MonoRoc, 50mm isolering 
Weber Merk fästanordning kostar 6,40€ per kvadratmeter. Mineralull och fastsätt-
ningar kostar 8,30€ och rappning 26,40€ per kvadratmeter. Sammanlagd summa 
för det här blir 41,10€ per kvadratmeter. Till på denna kostnad kommer även en 
5 procents ökning för att räkna med kostnaderna för material som går till spillo. 
Det egentliga priset per kvadratmeter ligger på 43,16 €, höghuset i kostnadsbe-
räkningen skulle kosta 30 773 €. (Lindberg, Kivimäki & Lahtinen, 2017) 
5.2.2 Weber MonoRoc, 100mm isolering. 
Weber Merk fästanordning kostar 6,40€ per kvadratmeter. Mineralull samt fast-
sättningar kostar 15,38€ per kvadratmeter, tillägg på detta även 26,40€ per 
kvadratmeter för rappning. Sammanlagda summan för detta blir 48,18€ per 
kvadratmeter. Till på det här kommer det 5 procent för material som går till spillo, 
så det egentliga priset ligger på 50,59 € per kvadratmeter. Höghusets samman-
lagda kostnad för fasaderna skulle bli 36 070 €. (Lindberg, Kivimäki & Lahtinen, 
2017) 
5.2.3 Weber MonRoc, 200mm isolering 
Weber EE 200 fästanordning kostar 6,40€ per kvadratmeter. Mineralull samt fast-
sättningar kostar 32,56€ per kvadratmeter samt rappning på 26,40€ per kvadrat-
meter. Sammanlagda summan för det här blir 65,36 € per kvadratmeter. Till på 
denna kostnad kommer även 5 procent för material som går till spillo, så det 
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egentliga priset är 68,63 € per kvadratmeter. Höghusets sammanlagda kostnad 
skulle bli 48 933 €. (Lindberg, Kivimäki & Lahtinen, 2017) 
5.2.4 Weber Serpomin 100mm isolering 
Kostnaden för lim och nät är 18,45 € per kvadratmeter, EPS 60S-100 mm kostar 
14,51€ per kvadratmeter. STR U115 fästanordning kostar 4,36€ per kvadratme-
ter, glasfibernät 3,62€ per kvadratmeter. Fönsterprofil kostar 4,55€ per kvadrat-
meter, samt 26,40€ för rappning. Sammanlagda summan för det här blir 71,89 €. 
Till på det här kommer även 5 procent för material som går till spillo, så den 
egentliga kostnaden är 75,50 €. Höghusets sammanlagda kostnad skulle bli 
53 832 €. 
På 60 minuter lägger man cirka 2,5 kvadratmeter med Weber Serpomin 100mm, 
detta betyder att det tar 280 timmar att få höghuset som använts i simuleringen 
färdigt. I denna uträkning saknas ännu målningen av fasaderna. Dessutom till-
kommer en kostnad för arbetsställningar som ligger på 1874,40€ per månad. 280 
timmar arbete motsvarar 7 arbetsveckor vilket betyder att man behöver arbets-
ställningar över en månad. Eftersom ställningarna kostar 1874,40€ för fyra veckor 
så blir det per vecka 468,60€ per vecka. Detta skulle kosta 3280,20 € för 7 veckor. 
Det som inte är medräknat i denna kostnadsjämförelse är kostnaden för rivnings-
arbetet samt målning av fasaderna. Rivningsarbetet kostar cirka 25€ per kvadrat-





6 U-VÄRDE OCH ENERGISIMULERING  
I det här kapitel kommer jag att göra en beräkning för ytterväggarnas U-värden, 
där målet är att få U-värdet på ytterväggarna att minska med 50 procent. Med 
denna jämförelse vill jag få fram hur mycket man måste använda av respektive 
material för att uppnå målet. Jag kommer använda mig av Aerobran vilket jämförs 
med Webers traditionella fasadsystem. (Finlex, 2012) (Energiatodistus opas liite, 
u.å., s. 7) 
 
















α1 = Värmeövergångstal på utsidan, W/m2ºC 
α2 = Värmeövergångstal på insidan, W/m2ºC 
s   = tjocklek hos ett skikt i en vägg, m 
λ = värmeledningstal hos ett skikt i en vägg, W/m2*K 
(Anne Jönsson (u.å.) 
 
6.1 Jämförelse av U-värde 
Om väggen gränsar till ett halv varmt utrymme skall väggen ha ett U-värde på 0,6 
W/m2K. Vid saneringar av ytterväggar bör man minska U-värdet med 50 procent 
eller uppnå målet enligt byggnadsbestämmelserna, det vill säga minst 0,17 
W/m2K. (Finlex, 2012) (Energiatodistus opas liite, u.å., s. 7) (Helsingfors bygg-





På 1920-talet hade man ett U-värde på ytterväggarna som låg på cirka 1 W/m2K. 
Det här U-värde vill man minska med 50 procent vilket innebär att det nya U-
värdet efter saneringen ska ligga på 0,5 W/m2K, för att följa kraven i byggnads-
bestämmelserna. Om man använder sig av Aerobran vid sanering av 1920-tals 
ytterväggar, bör man applicera ett skikt av 2,8 centimeter Aerobran för att uppnå 
ett U-värde på 0,5 W/m2K. För att uppnå samma resultat med mineralull bör man 
applicera 3,8 centimeter mineralull för att få ett U-värde på 0,5 W/m2*K. Eftersom 
mineralull endast går att applicera i storlekarna 5,10,15 och 20 centimeter är man 
tvungen att använda sig av ett 5 centimeters skikt. Det här betyder att konstrukt-
ionen blir 2,2 centimeter större än vid användning av Aerobran. Om man skulle 
använda sig av Webers MonoRoc 50mm fasadsystem vid sanering av ett höghus 
från detta årtal skulle kostnaden per kvadratmeter vara 43,16 €. Om man göra 
saneringen med Aerobran skulle det vara 94,60 € per kvadratmeter, men man 
skulle spara på arkitekturen eftersom appliceringen av Aerobran inte kräver 
samma tjocklek som en sanering med Weber. (Energiatodistus opas liite, u.å., s. 





På 1940-talet hade man ett U-värde på ytterväggarna som låg på 0,9 W/m2K. För 
att uppnå ett U-värde på ytterväggarna som skulle ligga på 0,45 W/m2K, bör man 
applicera 3,1 centimeter Aerobran. För att uppnå samma U-värde med hjälp av 
mineralull bör man applicera 4,3 centimeter av mineralull. Eftersom mineralull i 
dagens läge finns i skiktstorlekar på 5,10,15 och 20 centimeter är man tvungen 
att applicera 5 centimeter med mineralull. Det här skulle betyda att ytterväggen 
skulle bli 1,9 centimeter tjockare än vid användning av Aerobran. Vid en sanering 
med Webers MonoRoc fasadsystem av ett 1940-tals hus skulle kostnaden per 
kvadratmeter vara 43,16 €. Om man istället skulle välja att sanera med Aerobran 
skulle kostnaden per kvadratmeter ligga på 94,60 €. (Energiatodistus opas liite, 
u.å., s. 17) (Helsingfors byggnadstillsyn, 2014)  
 
1950-tals ytterväggskonstruktion 
På 1950-talet hade ytterväggskonstruktionerna ett U-värde på 0,7 W/m2K. För att 
man ska uppnå ett U-värde på 0,35 W/m2K bör man applicera ett skikt på 4 centi-
meter Aerobran. För att uppnå samma U-värde med hjälp av mineralull bör man 
applicera 5,6 centimeter mineralull. Eftersom man endast kan applicera mine-
ralull i storlekarna 5,10,15 och 20 centimeters skikt, är man tvungen att använda 
sig av 10 centimeters skikt med mineralull. Det här betyder att ytterväggskon-
struktionen skulle bli 6 centimeter tjockare än vid användning av Aerobran. Vid 
sanering av ett 1950-tals hus med Webers MonoRoc fasadsystem skulle kostna-
den per kvadratmeter ligga på 50,59 €. Om man tänkt att sanera med Aerobran 
skulle det kosta 144,60 € per kvadratmeter. Man skulle spara byggnadens arki-
tektur om man är villig att betala lite mera för saneringen och använda sig av 
Aerobran eftersom det inte krävs lika tjockt lager för att uppnå samma resultat. 




På 60-talet hade man ett U-värde på ytterväggarna som låg på 0,42 W/m2K. För 
att man ska uppnå ett U-värde på 0,21 W/m2K bör man applicera ett skikt på 6,5 
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centimeter Aerobran. För att man ska uppnå samma U-värde med hjälp av mine-
ralull bör man applicera 9 centimeter med mineralull, eftersom man endast kan 
applicera mineralull i 5,10,15 eller 20 centimeters skikt är man tvungen att i detta 
fall använda sig av ett 10 centimeters skikt. Detta betyder att konstruktionen för 
ytterväggarna blir 3,5 centimeter tjockare än vid applicering av Aerobran. Om 
man skulle använda sig av Weber MonoRoc 100mm skulle det kosta 50,59 € per 
kvadratmeter. Ifall man skulle göra saneringen med Aerobran skulle det kosta 
269,60 € per kvadratmeter. Vid användning av Aerobran spara man på byggna-
dens arkitektur eftersom det inte krävs lika tjockt skikt för att uppnå samma resul-
tat.  (Energiatodistus opas liite, u.å., s. 17) (Helsingfors byggnadstillsyn, 2014)  
 
 
1970-tals ytterväggskonstruktion  
På 1970-talet hade man en ytterväggskonstruktion som hade ett U-värde på 0,41 
W/m2K. För att uppnå byggnadsbestämmelsernas krav på 0,205 W/m2K, bör man 
applicera ett skikt på 6,7 centimeter med Aerobran. För att uppnå samma resultat 
med mineralull bör man applicera 9,2 centimeter mineralull, eftersom man endast 
kan applicera mineralull i storlekarna 5,10,15 eller 20 centimeters skikt är man 
tvungen att applicera 10 centimeter med mineralull. det här betyder att ytterväg-
gen skulle bli 3,3 centimeter tjockare än om man använder sig av Aerobran. Kost-
naden för en sanering med Aerobran skulle kosta 319,60 €. Om man skulle an-
vända sig av Weber MonoRoc skulle det kosta 50,59 €. (Energiatodistus opas 
liite, u.å., s. 17) (Helsingfors byggnadstillsyn, 2014)  
 
6.2 Energisimulering 
I simulering kommer jag att jämföra den årliga energiförbrukningen för uppvärm-
ning i ett 1960-tals höghus. Jag använder husets nuvarande ytterväggar samt 
vad som händer då man på den nuvarande väggen applicerar Aerobran för att 
minska U-värdet med 50 procent. Kommer även göra en jämförelse mellan en 
vanlig fasadrenovering och en fasadrenovering där man använder Aerobran. 
detta kommer vara en kostnadsjämförelse samt en energisimulering av Webers 
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Serpomin 100mm. Nedan ser man fastigheten jag använt i simuleringen. Fastig-
heten som använts i simuleringen är belägen i Helsingfors, det betyder att den är 
simulerad enligt klimatet från år 2017 i Helsingfors. 
 
Figur 8, fastigheten som använts i simuleringen, fastigheten har ytterväggar på 




Nedan i figur 2 är materialet för nuvarande ytterväggar. Vilken består av 80mm 
betong samt 83mm mineralull och längst ut är det 60mm betong. Det här är enligt 
Weber en normal fasad som användes i mindre höghus mellan år 1955–1975. 
Denna konstruktion ger ett U-värde på 0,41 W/m2K. 
 





Figur 2. Simuleringsdata efter simulering med yttervägg i figur 1 
Figur 2 visar hur mycket energi som denna fastighet förbrukar per år. I jämförel-
sen mellan de olika fasadsaneringarna kommer jag att jämföra den årliga energi-
förbrukningen vid uppvärmning med fjärrvärme. Med ett U-värde på ytterväg-
garna som är 0,41W/m2K (Figur 2) blir den årliga energiförbrukningen för upp-




Figur 3. Yttervägg från 1960-talet där man applicerat 6,5 centimeter 
Aerobran på det yttre skiktet. 
Denna figur 4 visar hur ytterväggen är uppbyggd samt hur tjock väggen blir. Pro-
grammet räknar ut ett U-värde för väggen på basis av konstruktion. Detta är re-
sultatet för väggens konstruktion när man applicerar Aerobran längst ut som det 
sista skiktet på ytterväggen. Det första som man kan se är att väggens U-värde 
minskar från är 0,41W/m2K (Figur 2) till endast 0,2049 W/m2K. Det här är vad 







Figur 4. Simuleringsdata efter simulering med yttervägg i figur 3. 
 
Figur 5 visar hur mycket energi det går åt till uppvärmning av fastigheten, då man 
har simulerat med 6,5 centimeter Aerobran som yttersta skiktet på väggen. Man 
får uträknat den totala energin man sparar i uppvärmning genom att jämföra figur 
5 med figur 3. Resultatet för simuleringen med 6,5 centimeter Aerobran, visar att 
man minskar energiförbrukningen för uppvärmning av fastigheten från 90 185 





Enligt Weber har en yttervägg från 1960-talet som är renoverad med Serpomin 
100mm ett U-värde på 0,27W/m2K. När man kollar U-värde på ytterväggarna när 
man använt sig av Aerobran som material vid sanering, har man ett U-värde på 
0,2049 W/m2K. Det här är aningen bättre än det som Serpomin har samt att detta 
U-värde man får med Aerobran fyller kraven för byggnadsbestämmelserna. We-




7 RESULTAT OCH DISKUSSION 
Simuleringen visar att 6,5 centimeter Aerobran sparar 14800 kWh/år värmee-
nergi uppvärmningsenergi per år. Eftersom husets uppvärmning sker via fjärr-
värme ligger kostnaden på 75 € per MWh. Detta blir en total inbesparing på un-
gefär 1112,55 € per år. 
 
Kostnaden för applicering av Aerobran är 94,60€ per kvadratmeter för 3 centime-
ter. Varje centimeter efter detta kostar 50 €, vilket betyder att för ett 1960-tals hus 
där man applicerar 6,5 centimeter Aerobran kostar det 269,60 € per kvadratme-
ter. Det här blir för hela fastigheten 191 797 €. Eftersom Aerobran kan appliceras 
direkt på den nuvarande fasaden behöver man inte räkna med någon kostnad för 
rivningsarbete, detta är en inbesparing på ungefär 25 euro per kvadratmeter. 
 
Kostnaden om man gör en fasadrenovering med Weber Serpomin 100mm ligger 
på 53 832 € för den simulerade fastigheten. Till denna kostnad bör man ännu 
lägga till 25€ per kvadratmeter för rivning av den gamla fasaden samt cirka 20 € 
per kvadrat för målning av fasaderna. Detta skulle bli en kostnad på 17 825 € för 
rivningsarbetet och 14 260 € för målning. Det här resulterar i att slutsumman för 
en fasadrenovering med rivningsarbetet och målning av fasaderna med räknat 
skulle bli 85 917 €. Detta betyder att man sparar 105 880 € för renoveringen av 
fastighetens fasader om man använder sig av Serpomin. 
 
När man jämför arbetstiden mellan de olika materialen kan man konstatera föl-
jande. Om man använder sig av Aerobran så har man en arbetstid på 356 ar-
betstimmar, vilket är 44 arbetsdagar vilket är 9 arbetsveckor. Men för Weber Ser-
pomin ligger det på 286 timmar arbete, vilket är 36 arbetsdagar som är cirka 7 
och en halv vecka. Det här betyder att man behöver arbetsställningarna 2 veckor 
mindre tid än om man skulle använda sig av Aerobran. Ställningarna kostar 
468,60 € per vecka så man sparar 937,20€ eftersom man jobbar 2 veckor mindre 





Det man kan se på simuleringsdata är att man skulle spara en stor del energi om 
man skulle sanera fasaderna med Aerobran eller Serpomin. Det som framkom 
tidigare var att för att uppnå målet på att minska ytterväggens U-värde med 50 
procent, bör man använda sig av minst 9 centimeter mineralull eller 6,5 centime-
ter Aerobran. Det här betyder att utseende ändrar aningen mera om man använ-
der sig av Webers fasadsanerings system. Om man sedan skulle använda sig av 
ett ännu tjockare lager Aerobran skulle man kunna öka besparingen på energi 
ytterligare. 
 
När man kollar på jämförelserna för hur mycket material som bör användas för 
att uppnå dagens krav på byggnadsbestämmelserna kan man se att det i medel-
tal behövs 2–5 centimeter mera mineralull än Aerobran för att uppnå kraven. Det 
här betyder att det kommer att bli betydliga skillnader i konstruktionernas utse-
ende, eftersom fasaden kommer att vara 2–5 centimeter tjockare vid sanering 
med ull beroende på från vilket åratal huset är. Det man även kan konstatera med 
dessa resultat är man behöver mindre material för att uppnå kraven samt att för-
ändringen i utseende inte är lika stor som vid användning av mineralull. 
 
I resultatet kommer det fram att man sparar 105 880€ om man använder sig av 
Serpomin vid en renovering av fasaden. Men eftersom arbetet tar 2 veckor 
mindre tid så är det egentligen 106 817 € man sparar, det här på grund av att 
man måste ha arbetsställningarna en mindre tid. Det man kan se i kapitel 6.2 är 
att om byggnaderna som saneras är från 1920-, 1940- eller 1950-talet blir inte 
kostnaderna för att applicera Aerobran högre än 144,60 €. Fastigheterna efter 
dessa årtal kräver en så mycket större mängd Aerobran, att det inte längre lönar 
sig. Om byggnaderna är skyddade, att man inte får ändra på arkitekturen lönar 
det att använda sig av Aerobran. På grund av att Aerobran kräver mindre skikt-
tjocklek. Det man även kan konstatera är att vid de åratal där appliceringen av 
Aerobran inte överstiger 144,60 € per kvadratmeter det vill säga fastigheter 
byggda före 1960-talet. Dessa fastigheter är till en stor del skyddade vilket bety-





När konstruktioner från olika årtal jämförs ser man att när det handlar om sane-
ringar av miljö skyddade byggnader är Aerobran ett bättre alternativ. Eftersom 
det inte medför en lika stor förändring av fasadens utseende som när man sane-
rar med mineralull. Det här beror på att det kommer att behövas så mycket mera 
mineralull för att uppnå samma isolerande effekt som med Aerobran. 
 
I det här arbetet har jag lärt mig en hel del om vad som sker vid en sanering av 
en fasad. Jag har lärt mig mycket om Webers olika produkter samt tillvägagångs-
sätt vid saneringar. Det som har varit det svåraste med det här arbetet har varit 
att få information om Aerobran, eftersom materialet är så nytt så finns det inte så 
mycket information om det. Den information som finns är till största del på tyska, 
så en stor del av tiden har gått till att översätta från tyska till svenska. Fast det 
har varit svårt att få information om Aerobran, har jag även lärt mig mycket nytt 
om det här material men även om Braneilit. I min jämförelse av U-värden mellan 
olika fastigheter från olika årtionden har gett mig en god kunskap om hur mycket 








Aerobran är ett bra material vid saneringar av fasader trotts att, kostnaden per 
kvadratmeter är aningen hög. Skulle man få ner denna kostnad med 20 € per 
kvadratmeter så skulle det här kunna vara ett revolutionerande material, eftersom 
man kunde använda det på alla fastigheter som saneras. Då blir sanering med 
Aerobran inte längre dyrare, än en traditionell sanering.  
 
I mitt arbete valde jag att använda mig av ett hus med ytterväggskonstruktionen 
från 1960-talet i simuleringen och kostnadsjämförelsen, på grund av att det för-
tillfället konstant saneras hus från detta årtal. Jag har även valt att göra en U-
värdesjämförelse för att få en bättre förståelse över hur mycket av respektive 
isoleringsmaterial som behövs, för att man ska få fastigheterna enligt dagens 
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Bilaga 1: Modellhus 
 
